WIATROLAP PROJ. KAMERY NA SYUPACH DSWIETLENIOWYCH
< H w H Z H m L & mH /ﬂ Z KAMERA KOMPAKTOWA (DZIEN/NOC) NVC-HDN5601C-3
BUDYNKU B2 A e :

CCD 1/3", 560 TVL KOLOR /680 TVL B/W, ZASILANIE 230 VAC/4,5 W

OBIEKTYW NVL-550D/IR ZM.OGNISKOWY 5-50 mm; F1,4-360; kat 52,7 <5,7 °
OBIEKTYW NVL-358D/IR ZM.OGNISKOWY 3,5-8 mm; F1,4-360; kat 80 <35 °

OBUD. ZEWNETRZNA IP67 (-40°C+50 °C) + GRZALKA, ZASILANIE 230 VAC

ISTN. KAMERA WEWN. KOLOR
VJCC 3320 HQ/230 VAC

CCD 1/3”, 550 TVL KOLOR
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