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) 26-600 Radom, ul. Sadkowska 7/ 13 Inz\elektryk
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 25 listopada 2008

Zaswiadczenie

Pan JERZY ADAM KOSIOR

‘miejsce zamieszkania:

ul. SZKLANA 67/69 M 6
26-600 RADOM

jest cﬂonkiem Mazowieckiéj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0440/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 listopada 2009 r. do dnia: 30 kwietnia 2010 r.

MAZOWIECKA TICHEGOWYA 1284
_lNZ‘{Y\HE'*"\I" B;,«QO‘:" HUCTWA

1 / /Z&%‘Z' L,'rﬁ

Y, Lz
merikz. Wiestaw Olechnowicz

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 8568 35 82, fa

@maz.piib.org.pl

34 10, 022 868 35 50

x 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro
, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03

Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA: TN

1. OPIS TECHNICZNY
2. OBLICZENIA TECHNICZNE

3. RYSUNKI:
- instalacja elektryczna przyziemia -rys. 1
- schemat elektryczny zasilania tablicy ,,TG” - 1yS. 2

- schemat elektryczny zasilania tablicy ,,TK” -1ys. 3



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt ~ zamienny wewnetrznych instalacji
elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Radomiu :

Inwestor-"RADKOM Sp z 0.0. 26-600 RADOM, ul. Witosa 76

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
— zlecenia Inwestora
— Projektu Budowlano — Architektonicznego obiektu

— Obowigzujacych norm i przepiséw z aktualnymi zmianami.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie:
- tablicy rozdzielczej
- instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjno-nocnego
- instalacji gniazd wtykowych ogélnego uzytkowania
- instalacji gniazd komputerowych
- instalacji gniazd o podwyzszonym poborze mocy (230V/2kW)
- instalacji odbioréw tréjfazowych

- instalacji potaczen wyrownawczych



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

4.1. Tablice rozdzielcze.
Zaprojektowano tablice bezpiecznikowsq gtdéwna ,,TG” oraz dodatkowo dwie tablice
»T1717”T2” w czesci warsztatowej (miejsca montazu pokazano na rzucie instalacji )
Tablica gldwna ,,TG” zasilana jest bezposrednio ze ztacza kablem YKY5x16mm.

(zasilanie tablicy stanowi temat oddzielnego opracowania)

4.2. Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe oraz ewakuacyjne z oprawami
typu 1x36W, 2 x 36W oraz z oprawami 1x18W w wersji sufitowe;

i w postaci plafonier .

(oprawy firm PHILIPS i AGA LIGHT ze zr6dtami swiatta produkcji PHILIPS)
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac z wykorzystaniem opraw z inwerterem
(na rzutach oznaczonych literg ,,E” wraz z typem oprawy) zapewniajacych
podtrzymanie napig¢cia min.2h.Jako znakowanie drég ewakuacyjnych stosowaé
naklejane znaki kierunkowe luminescencyjne

Instalacje o$wietleniowa wykonac przewodami YDY3x1,5 m®.

Przewody uktadac pod tynkiem - osprzet podtynkowy.

4.3. Gniazda ogolnego uzytkowania, konwektorowe i gospodarcze 400 V.

Gniazda nalezy zasilaé przewodami YDY3x2,5mm’ oraz przewodami YDY5x2,5mm”
uktadanymi pod tynkiem.W przypadku instalacji podgrzewaczy wody w tazienkach

zastosowac przewody YDY3x4mm®.



4.4. Polaczenia wyréwnawcze

VAEY
...1{/(}/‘
2;

W tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych, gdzie wystepuja, elementy metalowe
instalacji sanitarnych wykonac instalacje wyréwnawczg, przewodem DY4mm
uktadanym pod tynkiem. Przewodem tym taczyc czesci metalowe z zaciskiem PE w

rozdzielni.

5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpogrednim zapewni:
- izolacja czgsci czynnych obwodow
- uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym
- odpowiednie oznaczenia i opisy, oraz zastosowanie rozdzielnic i osprzetu
o stopniu ochrony min. IP 2X.
Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim, powodujaca samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4 s zapewnia;
- wytaczniki nadmiarowo- pradowe
- wylaczniki réznicowo- pragdowe
6. UWAGI KONCOWE
Calosc prac zwigzanych z realizacjg projektu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
i PN-IEC.
Uzyte do realizacji urzadzenia, materiaty, przewody i kable musza, posiadac aktualne

atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

inz.
26-600 Radom, ul.\Sadkowska 7/ 13 ¢ .
Uprawnienia budo specjalnosci ; Uprawn 'do pf ojektowania

instalacyjno-inzynieryjngj ic inst. i sicci elektr, WSpeC. 3
_ Nrupr. 31/KL/75

do projcktowania i} kidjowania robotami
i :

Z 0 iczen 3
Uprawnienia QP-11-63/27/75
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SCHEMAT ZASILANIA TABLICY GrOWNEJ

77—|—G’)

/FR 300 - 32A 4-BIEG

P344C-25-30-AC FR-25A B Pz=10,65kW
YDYS5x4mm
zasilanie tablicy "T-2" :
P344C-25-30-AC FR-25A B Pz=15,50kW
YDY5x4mm *
zasilanie tablicy "T-1" 5
P344C-20-30-AC
T YDY5x4mm PY 8,50kW
P312B16A zasilanie kuchenki 16A
TEL YDY3x4mm PY 0,30kW
zasilanie dzwonka 16A
P312B16A
B YDY3x2,5mm r  0,50kwW
P312BI16A zasilanie gniazda komputera (pomieszczenie 3) N 16A
e YDY3x2,5mm r 1,00kW
P312B16A zasilanie gniazd komputeréw (pomieszczenie 4) LS 16A
\ YDY3x2,5mm r 2,00kW
P312B16A zasilanie gniazda 2kW/230V w pom.8 N 16A
T YDY3x2,5mm r 1,30kW
P312B16A zasilanie gniazd pomieszczen 7-13 LS 168
\ YDY3x2,5mm r 1,20kW
zasilanie gniazd pomieszczen 1-7 N 16A
S301B10A
YDY3x1,5mm 0,80kW
S301B10A o$wietlenie pomieszczen 8-13 10A
YDY3x1,5mm 0,80kW
S301B10A o$wietlenie pomieszczen 2,4-7 10A
YDY3x1,5mm 0,40kW
os$wietlenie pomieszczen 1,3 10A
3xL301
Ry > SN

OCHRONA OD PORAZEN:

?_ YDY5x16mm
Zasilanie ze zlacza
(stanowi temat oddzielnego opracowania)
TABLICA "T1"
ROZDZIELNICA NATYNKOWA

"FAEL-LEGRAND"

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
I POLACZENIA WYROWNAWCZE.

UKLAD SIECT: TN-S

Pz =42,92kW
Kj=0,5
fSZ:ég:ziW OBIEKT: BUDYNEK Skala:
e . . BIUROWO-WARSZTATOWY 1:100
Ib = 32A - zabezpieczenie w ztaczu ;
TEMAT: SCHEMAT ELEKTRYCZNY | Branza:
ZASILANIA TABLICY GEOWNEJ"TG" B
INWESTOR: 2 ADKOM" SP. 20.0.
26-600 RADOM, ul. WITOSA 76
PROJEKTOWAL | inzDARIUSZ KUBAT H}\ Nr Rys.
OPRACOWAL | mgrinzKRZYSZTOF ZACZKO ]?‘/ , 2
SPRAWDZIL | mugy. ini. Jeveq (Kosioy i




) 39
SCHEMAT ZASILANIA TABLICY =
974 Ve
P344C-20-30-AC
\&% YDY5x4mm PS 3,00kW
P344C-20-30-AC 20A
L YDY5x4mm ° 3,00kW
P344C-20-30-AC 20A . ODBIORY
P344C-20-30-AC 20A
\; YDY5x4mm PY 3,00kW
20A
P312B16A =
B YDY3x2,5mm r 1,20kW
P312B16A zasilanie gniazd pomieszczen 14-18 N 16A
YDY3x2,5mm r 0,60kW
\; zasilanie gniazd pomieszczen 19,25 N TU6A
S301BI10A
YDY3x1,5mm 0,60kW
o$wietlenie pomieszczen 14-18 10A
S301B10A
YDY3x1,5mm 1,10kW
oswietlenie pomieszczen 19,25 10A
3xL301
N
/FR 300 - 25A 4-BIEG
I_ YDY5x4mm
zasilanie z tablicy gtéwnej "TG"
TABLICA "T1” OCHRONA OD PORAZEN:

ROZDZIELNICA NATYNKOWA

"FAEL-LEGRAND"

Pz =15,50kW
Iz =22,86A
Ib =25A

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
I POLACZENIA WYROWNAWCZE.

UKLAD SIECI: TN-S

OBIEKT: BUDYNEK Skala:
BIUROWO-WARSZTATOWY 1:100
TEMAT: SCHEMAT ELEKTRYCZNY | Branza:
ZASILANIA TABLICY"T-1" E
INWESTOR: \p ADKOM" SP. 2 0.0.
26-600 RADOM, ul. WITOSA 76
PROJEKTOWAL | inzDARIUSZ KUBAT P\A Nr Rys.
OPRACOWAL | mgrinzZKRZYSZTOF ZACZKO Jéi// 3

SPRAWDZIL

MY, 9. Tlerey MUS‘\\‘)!’

Vi

{



SCHEMAT ZASILANIA TABLICY T2,

P344C-20-30-AC

N

/FR 300 - 20A 4-BIEG

L YDY5x4mm

TABLICA ."T1"

ROZDZIELNICA NATYNKOWA
"FAEL-LEGRAND"

Pz =10,65kW
Iz =15,71A
Ib =25A

zasilanie z tablicy gtownej "TG"

OCHRONA OD PORAZEN:

I POLACZENIA WYROWNAWCZE.

UKLAD SIECI: TN-S

B i YDY5x4mm Py 3,00kW
P344C-20-30-AC 20A
20A = g
P344C-20-30-AC
- YDY5x4mm o 300KW TROIEAZOWE.
20A
P312B16A e
YDY3x2,5mm r 0,90kW
\ zasilanie gniazd pomieszczen 21-24 N 16A
S301B10A
YDY3x1,5mm 0,75kW
oswietlenie pomieszczen 21-24 10A
3xL301

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

e int. Jevzy 1Kosivy

OBIEKT: BUDYNEK Skala:
BIUROWO-WARSZTATOWY 1:100
TEMAT: SCHEMAT ELEKTRYCZNY | Branza:
ZASILANIA TABLICY"T-2" E
INWESTOR: \p ADKOM" SP. 2 0.0.
26-600 RADOM, ul. WITOSA 76
PROJEKTOWAL | inzZDARIUSZ KUBAT | _| Nr Rys.
OPRACOWAL | mgr inzKRZYSZTOF ZACZKO s 4
V'; 1. ﬂ/
SPRAWDZIL iz



