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istn. urzgdzenia sanitarne
- do|demontazu
istn. wentylator sufitowy
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, istn. umywalki 3
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10 | WC DAMSKIE terakota 3,20
s 11| WC MESKIE terakota 480
4 4 12 | JADALNIA Z ZAPLECZEM terakota 60,60
istn. wywiew istn. nawiew istn. wywiew KORYTARZ gres 7,00
- do demontazu - do demontazu - do demontazu .
w
é RAZEM POWIERZCHNIA 75,60
4 4 2
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istn. nawiew istn. nawiew
- do pozostaw:enla - do pozostaw:enla
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-1 0.30

istn. grzejnik
- do demontazu

istn. grzejnik istn. grzejnik /
- do demontazu - do demontazu

UWAGA i OZNACZENIA

-podejscia wodne i kanalizacyjne po zdemontowanych

urzgdzeniach sanitarnych - rozebra¢ i zakorkowaé
-podejscia wentylacyjne po zdemontowanych

anemostatach - rozebraé i zadeklowaé

OZNACZENIA:
Sciany istniejace
[T L ciany istniejgce przeznaczone do rozbidrki
- M
y -~ drzwi istniejgce przeznaczone do usuniecia
/
I

-podejscia centralnego ogrzewania po zdemontowanych
grzejnikach - do wykorzystania przy montazu grzejnikow
projektowanych

1w - pion wodociggowy (do pozostawienia)

1ks - pion kanalizacji sanitarnej (do pozostawienia)

INWESTOR:
PPUH "RADKOM" Sp. z 0.0., 26-600 Radom, ul. Witosa 94

AREL PROJEKTY

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
kom.+48-603-88-18-20 e-mail: marel@.op.pl

INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:
Zmiana sposobu uzytkowania jadalni z zapleczem sanitamym mfNK;w oy INST.SANITARNE
w budynku administracyjno-socjalnym na pokoje biurowe Zarzadu
26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 3/5

ELEMENT: . SKALA: NR RYS.:

RZUT PARTERU - PLAN ROZBIOREK .
INSTALACJE SANITARNE 1:50 18

PROJEKTANT:

mar inz. Marek Lis

uprawnienia do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej UAN-I-K-8386/114/84

DATA | PODPIS:
05.2020.

SPRAWDZAJACY:

mar inz. Malgorzata Switkiewicz
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjainosci
sanitarnej GP-1l-7342,/8/93

DATA | PODPIS:
05.2020.




