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UWAGA:

Zestaw: wytacznik roznicowopradowy + wytacznik nadpradowy
mozna zastapic wytacznikiem zespolonym np. P312 C-16-30-A

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA TABLIC "4TK" i "4TOS"

ol

SCHEMAT BLOKOWY SIECI LAN

System ochrony przy uszkodzeniu

"samoczynne wytgczenie zasilania"
Uktad zasilania TN-S

400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz
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INWESTOR:
PPUH "RADKOM" Sp. z 0.0., 26-600 Radom, ul. Witosa 94
BRlkTon:
‘ AREL PROJEKTY
ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
kom.+48-603-88-18-20 e—mail: marel@.op.pl
INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:
Zmiana sposobu uZytkowania jadalni z zapleczem sanitamym m?(‘jgNK;wczv ELEKT.
w budynku administracyjno-socjalnym na pokoje biurowe Zarzadu
26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 3/5
- SKALA: :
T INSTALACJE ELEKTRYCZNE e
SCHEMATY ZASILANIA 2E
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: | SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
05.2020. 05.2020.

techn. elekir. Krzysztof Krawezyk
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w spec. elektrycznej
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mgr inz. Artur Metlerski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. elektrycznej
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